PROAGUAS
Costa
Blanca

INFORME DE ENSAYO

N° de Informe: M-23-a1806/1
DATOS DEL CLIENTE

Empresa: AYUNTAMIENTO DE TIBI
Direccion: Avda. Foia de Castalla, 10
03109 Tibi (Alicante)

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Identificacién: CONTROL COLIFAGOS POZO EL LLOSAR

Punto de muestreo: Acuifero Tibi

Tipo de toma de muestra: Puntual

Tipo de muestra: Agua continental subterranea

Muestra tomada por: Proaguas Costablanca S.A. Procedimiento de toma de muestras: PE-LA/01 Rev. 19
Fecha inicio toma de muestras: 13/12/2023 Fecha fin toma de muestras: 13/12/2023

RECEPCION DE LA MUESTRA

Cédigo de la muestra: M-23-a1806
Fecha recepcion: 13/12/2023
Fecha inicio ensayos: 13/12/2023 Fecha finalizacion y emision: 18/12/2023

RESULTADOS DE ANALISIS

Caracteres microbiolégicos

Descripcion Técnica Identificacion Limite segin Resultado Uds
metodo legislacion
Colifagos somaticos Método interno basado en RCP/049-a 0 0 UFP/100 mL

UNE-EN ISO 10705-2
L Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC N° 103/LE268

Alicante, a 4 de Enero de 2024

Autorizado por
Olga Espejo Alcaraz
Responsable de Laboratorio

NOTAS:

En el caso de muestras no tomadas por Proaguas Costablanca, S.A., todos los datos de identificacion de la muestra y de su toma son facilitados por el tomador de
la muestra, en cuyo caso, el laboratorio no se hace responsable de la informacién suministrada por el tomador de la muestra que pueda afectar a la validez de los
resultados.

El laboratorio analiza la muestra tal y como la recibe, y los resultados emitidos solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

Ensayos marcados (*), y su toma de muestras correspondiente, no estdn amparados por la acreditacién de ENAC.

Tomas de muestras marcados (*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

Proaguas Costablanca, S. A. dispone del célculo de incertidumbres asociado a los ensayos realizados para aquellos clientes que lo soliciten.

Queda totalmente prohibida la reproduccion total o parcial del presente informe sin la gprobacién por escrito del laboratorio de Proaguas Costablanca, S. A.
Valores de referencia asignados: R.D. 3/2023 (DEPOSITOS DISTRIBUCION/REGULACION, RED DISTRIBUCION, GRIFO INSTALACIONES INTERIORES)).

NO de Informe: M-23-a1806/1 Avenida de Orihuela, 39 - Tfno. 965111376 - Fax 965102166 - 03007 Alicante l1de1l

Este informe se encuentra firmado digitalmente. Cédigo de firma: 529580351135960842. Para verificar firma, acceder ahttps://sign.nevis.icsa.es
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